Anvnexe TIL.F

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MEURTHE-ET-
MOSELLE
Etablissement public

CORPS DEPARTEMENTAL DE SAPEURS-POMPIERS

Briey, le 3 ao(t 2016

Groupement de Planification et

Coordination Opérationnelle. Le Directeur Départemental
Section Territoriale Prévision des Services d’Incendie et de Secours
Opérationnelle Pays-Haut. Chef de Corps
Affaire suivie par : Cdt BARBIER JF
Courriel : JeanFrancois.Barbie@sdis54.fr a
Tél:03.82.46.86.81 .
Fax : 03.82.46.31.44 Mr Alain LOUIS
N° de courrier : GTPH 16- Commissaire enquéteur
96 Rue Albert 1*
54800 Jarny

OBJET : Consultation pour avis sur I'élaboration du porter a connaissance — PLU — AUDUN LE ROMAN

PJ : Liste des points d’eau de la commune (Etat connu en 2014).
Cartographie 2016 relative a la couverture incendie communale.

Jaccuse réception de votre mail, sollicitant mes services afin d’obtenir des documents ainsi que notre avis, en
vue la réalisation du plan local d’urbanisme par la commune d’Audun le Roman.

A ce titre, vous avez été désigné par le Président du tribunal Administratif de Nancy comme commissaire
Enquéteur, pour l'enquéte publique relative a la révision du Plan d'Occupation des Sols en Plan Local
d'Urbanisme de cette commune.

Au regard du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques et des retours d’expériences des
unités territoriales concernées, j'attire votre attention sur les points suivants : ;

1. Risques courants :

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) de la commune repose actuellement sur 42 points d'eau
incendie (PEI) : 41 poteaux incendie + 1 point d’eau naturel.

La liste des points d’eau, en piéce jointe, vous permet de connaitre les problemes rencontrés sur ceux-ci lors
des controles réalisés par le Service Départemental d'Incendie courant 2014.

Par ailleurs, la cartographie ci-jointe vous permettra d’avoir une vision plus précise de la couverture du
risque incendie de la commune. Cette derniére est établie a partir des caractéristiques des points d’eau et
de la distance de couverture par voie carrossable.
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Définition des risques :

Dans le cadre du futur réglement départemental de défense extérieure contre l'incendie, prévu par le décret
du 27 février 2015, les risques incendie seront définis de la maniére suivante :

Risque Définition

il peut étre défini comme étant un risque dont I'enjeu est limité en terme
patrimonial, a I'écart d’'un ensemble de constructions, a faible potentiel calorifique
ou a risque de propagation quasi nul aux batiments environnants.

Le risque courant
faible

il peut étre défini comme étant un risque d’incendie a potentiel calorifique modéré
et a risque de propagation faible ou moyen. II peut concerner par exemple un
lotissement de pavillons, un immeuble d’habitation collectif, une zone d’habitat
regrouzpé, sans mitoyenneté, ou limitée a une surface cumulée inférieure ou égale a
250 m”,

Le risque courant
ordinaire

il peut étre défini comme un risque d’incendie a fort potentiel calorifique et/ou a
risque de propagation fort. Il peut concerner par exemple une agglomération avec
des quartiers saturés d’habitations, un quartier historique (rues étroites, acces
difficiles,...), de vieux immeubles ou le bois prédomine, une zone mixant I’habitation
et des activités artisanales ou de petites industries 3 fort potentiel calorifique.

Le risque courant
important

Il est a noter que les batiments 3 risque particulier nécessitent pour I'évaluation des besoins en eau une
approche individualisée qui ne figure pas sur les cartes jointes au présent courrier.

Risque Définition

il peut étre défini comme un risque d’incendie 3 fort potentiel calorifique et/ou a
risque de propagation fort. Il regroupe les batiments

. - abritant des enjeux humains, économiques ou patrimoniaux importants. Les
Le risque conséquences et les impacts environnementaux, sociaux ou économiques d’un
Particulier sinistre peuvent étre trés étendus, compte tenu de leur complexité, de leur taille, de
leur contenu, voire de leur capacité d’accueil.

- des exploitations agricoles

S

Interprétation des couleurs pour chacun des risques :

L'efficacité des opérations de lutte contre les incendies dépend notamment de I'adéquatidn“‘entre les
besoins en eau pour I'extinction des batiments concernés et les ressources disponibles. 3 :
Cette adéquation est obtenue par un travail d’analyse permettant de proportionner la ressource en eau au
regard des risques a couvrir.

Ainsi, pour chacun des risques définis ci-dessus, la couverture incendie doit &tre interprétée de la maniére
suivante :

Couleurs Interprétation de la couverture
incendie -
Suffisante
Réduite
Insuffisante
Inexistante &

Dans le cas ol la DECI s’avére réduite, insuffisante ou inexistante, il y aura lieu de prévoir la mise en place de
points d’eau incendie complémentaires (hydrants ou Réserves) aprés sollicitation, si besoin, du Service
Départemental d’Incendie et de Secours.

27a, rue du Cardinal Mathieu — C.S. n° 14305 — 54043 NANCY CEDEX — Télécopie : 03.83.41.18.59 — Courriel - contact@sdis54.fr

Téléphone : merci de contacter prioritairement votre interlocuteur identifié ou & défaut le 03.83.41.18.11
Pour toute demande de secours d’urgence : téléphonez au 112 ou au 18




2. Actualisation suite au contrdle de la DECI de 2014 par le SDIS {N° de courrier GPH : 2014-145
du 30 juin 2014 ) :

- Les P19 et 13 sont hors services depuis 2011,

- Les P1 23, 24, 33 et 42 ne sont pas conformes ( débit inférieur 3 60 m3/h )

- La rue de la république est alimentée par une conduite de @ 80mm {Pl23et24),
- Le P1 20 a une fuite au presse étoupe depuis 2008 (en cours de réparation),

- Il manque un Pl angle rue du 9 Septembre et rue du Fond de Metz,

- I manque un PI rue de la Libération, en bout de la rue vers le Chemin du Maroc (Délibération du conseil
municipal du 14 octobre 2013 pour améliorer la défense incendie de ce secteur avec mise en place d’une
réserve incendie angle Impasse des Primevéres. Les travaux sont en cours).

- La DECI du secteur de la Mairie doit &tre améliorée par rapport 2 la distance des Pl existants sur ce secteur,
(Projet communal de développement du quartier Gare et secteur « sous la vigne »).

- La couverture incendie du secteur de la rue des Clairs Chénes doit &tre améliorée par la mise en place d’un
poteau incendie dans sa partie centrale.

- Le poteau incendie n° 30, rue Jean Manon et le n°8, route de Malavillers ne couvrent pas, a moins de 150
métres, les parcelles les plus éloignées.

(Sur délibération du 30 juin 2014, le Conseil municipal d’Audun le Roman a décidé le renforcement de la
défense incendie de la rue Somen, rue de Verdun et rue de la Libération. La mise en place d’un poteau
incendie supplémentaire, en sortie de commune rue de Verdun et le renforcement, en débit des deux autres
Pl existants, sont pratiquement terminés et seront prochainement réceptionnés par le SDIS).
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Les poteaux incendie, ci-aprés, ont été testés par le service des eaux.

Sur demande de la Mairie, le SDIS réceptionnera et contrdlera ces poteaux afin de les
intégrer dans la base de données et la cartographie opérationnelle.

Débit a 1 bar Date du
mesure suite Date du Débit contréle
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3. Risques particuliers :

Il est judicieux de prendre en compte le Dossier Départemental des Risques Majeurs de Meurthe et Moselle et
les éventuels plans de prévention des risques qui concernent la commune.

Les effets induits par ces risques sur la population, les biens, ’environnement nécessitent leur prise en compte
dans la révision du Plan Local d’Urbanisme.

Je vous invite a consulter les sites suivant :

= http.//www.qgeorisques.gouv.fr/ et http://www.meurthe-et-moselle.qouv.fr/Politiques-
publigues/Prevention-des-risques/Plan-de-prevention-des-risques

Enfin, soucieux d’améliorer les mesures de prévision adaptées a chaque commune, je vous informe que la
section territoriale de la prévision opérationnelle du groupement territorial «Pays-Haut» (Tél : 03 82 46 86 81)

se tient a votre disposition pour vous accompagner dans la recherche d’une solution technique adaptée aux
besoins du (ou des) secteur(s) concerné(s).

P/le Directeur Départemental,
Commandant Bertrand LEPOUTERE
Chef du Groupement Pays-Haut.

Textes réglementaires ;

Article 12211-1 et 12212-1 §2 du Code des Collectivités Territoriales.

Article R111-2 et R111-5 du Code de I’Urbanisme.

Arrété du 31 Janvier 1986 relatif 2 la protection incendie des batiments d’habitation.

Circulaire préfectorale N°52/77 du 24 Décembre 1977.

Circulaire D9 et DA relative aux besoins en eau d’extinction et aux besoins en rétention NFS 61-213 et 62200 relatives aux hydrants.

Arrété DDSIS n°3662/2013 du 22 Novembre 2013 portant Réglement Opérationnel des Services d’Incendie et de Secours de Meurthe et Moselle.
Décret n°2015-235 du 27 Février 2015 relatif a la défense extérieure contre Vincendie.

Arrété du 15 Décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre I'incendie.
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P/le Directeur Départemental,
Commandant Bertrand LEPOUTERE
Chef du Groupement Pays-Haut.

Textes réglementaires :

Article L2211-1 et L2212-1 §2 du Code des Collectivités Territoriales.

Article R111-2 et R111-5 du Code de I’Urbanisme.

Arrété du 31 Janvier 1986 relatif a la protection incendie des batiments d’habitation.

Circulaire préfectorale N°52/77 du 24 Décembre 1977.

Circulaire D9 et D9A relative aux besoins en eau d’extinction et aux besoins en rétention NFS 61-213 et 62200 relatives
aux hydrants.

Arrété DDSIS n°3662/2013 du 22 Novembre 2013 portant Réglement Opérationnel des Services d’Incendie et de Secours
de Meurthe et Moselle.

Décret n°2015-235 du 27 Février 2015 relatif a la défense extérieure contre I’incendie.

Arrété du 15 Décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre I’incendie.
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